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Nummer: Geltungsdauer

Z-19.21-2283 vom: 3. Dezember 2018
bis: 16. August 2023

Antragsteller:

f-tronic GmbH

Zum Gerlen 21-25
66131 Saarbriicken

Gegenstand dieses Bescheides:

Bauart zum VerschlieBen von Elektroinstallations6ffnungen in feuerwiderstandsfahigen
Bauteilen

Dieser Bescheid andert die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.21-2283 vom 16. August 2018.
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geéndert:

Die Tabelle 1 auf Seite 4 des Bescheids wird durch die nachfolgende Tabelle 1 ersetzt.

Tabelle 1
Trennwand Elektroinstallationséffnungsver-
nach Abschnitt | mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit schluss angeordnet in Hohe h [mm]'
21.2.1a) < 90 Minuten (Holzstanderwerk) <1050
<120 Minuten (Metallstanderwerk)
< 90 Minuten > 1050
2.1.2.1b) < 60 Minuten <1050
< 30 Minuten > 1050

Maja Tiemann
Referatsleiterin

Z74727.18

Gemaf den Installationszonen nach DIN 18015-3
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